
Znaèení: dle PNE 18 4311 a DSO_ME_0064

Ochrana pøed pøed úrazem v distribuèní soustavì dle PNE 33 0000-1.

Napì•ová soustava: 3x400/230 V, 50Hz, støídavé, sí• TN - C

Napì•ová soustava: 3x 22 000 V, 50Hz, støídavé, sí• IT, nepøímo uzemnìný uzel napájecího transformátoru 
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Bc. Josef Šišovský Bc. Josef Šišovský

DOZ + DPS
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Katastrální situaèní výkres
C.2

LT - Židovice ppè.132-2 pøeložka v.ved.VN

PR_30
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IZ-12-4000903
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stáv. 3xVPA 135/12-BZ
stáv. 3xVPA 135/12

stáv. konz.L+VZ
stáv. JB10.5/6
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Židovice - Obec

stáv. LT_0583
US LT 7404
Zapnuto

JK
JK

JK Stávající vìžová trafostanice ve správì ±EZd, a.s.

1m na každou stranu

ochranné pásmo nového zařízení VN je 

Kraj: Ústecký kraj

Okres: Litomìøice

Obec: Židovice

Ulice: 

k.ú.: Židovice nad Labem [796794]

obec: Židovice [565954]

p.p.è. 132/2 - orná pùda

Seznam dotèených pozemkù stavbou:
Vìtrová oblast - II - do 25 m/s

Námrazová oblast - I0 - bez námrazy

Legenda

Nové omezovaèe pøepìtí ve správì ±EZd.

Stávající úsekový odpínaè VN ve správì ±EZ d. a.s.

/nový - stávající - demontovaný/ ve správì ±EZ d. a.s.

Podpìrný bod VN - NN - pøíhradový stoøár 

/nový - stávající - demontovaný/ ve správì ±EZ d. a.s.

Podpìrný bod VN - betonový sloup 

Demontované nadzemní vedení VN ve správì ±EZd, a.s.

Stávající nadzemní vedení VN ve správì ±EZd, a.s.

Nové nadzemní vedení VN ve správì ±EZd, a.s.

US LT 7404

KS

JK

/nový - stávající - demontovaný/

- bezpeènostní závìs

- jednoduchý kotevní øetìzec

- kotevní svorka - kabel VN

Ukotvení na podpìrném bodu ve správì ±EZd, a.s.
KS

JK

KS

JK

/nový - stávající - demontovaný/

ekvipotencionální kruhy (r=1m=3m)

Zemnící soustava ve správì ±EZd, a.s.

3xJK SMH 25-2
konz.DELTA DV51a

JB10.5/25
Ko
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46,0m stáv. 3xJK VZL50/435
stáv. konz.A3
stáv. L13.5/30
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OCP1-24S-NFF

OCP1-24S-NFF

o.m
. 3x

95mm2 AlFe
6

Vodiè AlFe 6 95mm2 - 105 m - demontáž

Trasa nadzemního vedení VN - 40 bm - demontáž

Demontáž nadzemního vedení VN

Kabel VN - 22kV-AXEKVCE 3x1x240 -  198m

Trasa zemního vedení VN - 46 bm

SO 01 - Pøeložka nadzemního vedení VN
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Hlavní projektant:

Investor stavby:

Zhotovitel projektové dokumentace:

Datum:

Stupeò PD:

Mìøítko: ±íslo výkresu:

Název stavby:

Popis:

Vypracoval:

Zakázka èíslo:

PRO s.r.o.ER

I± 047 58 641

412 01  Litomìøice-Pøedmìstí

Boženy Nìmcové 1157/9
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Vytyčovací výkres


